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5 Vor der technischen Geräteübergabe vom Anlageninstallateur sichergestellte Tätigkeiten

Im Vorfeld der Installation

Haben Sie Fragen zu den nachfolgenden Punkten der Anlageninstallation und dem Ablauf der technischen Geräteübergabe?  
Dann nehmen Sie bitte Kontakt zu Ihrem zuständigen Remko-Außendienstmitarbeiter oder unseren Servicemitarbeitern (05232 606-0) auf.

Vorbereitung der technischen Geräteübergabe

 ■ Da sowohl im Vorfeld als auch am Tage der technischen Geräteübergabe eventuell noch Klärungsbedarf besteht, geben Sie bitte 
einen Ansprechpartner unter Nummer 2 an.

 ■ Im Rahmen unserer technischen Geräteübergabe ist die Anwesenheit eines Meisters/Monteurs aus Ihrem Hause sicherzustellen, um 
etwaige Fragen, offene Punkte klären zu können und eine ordnungsgemäße Übergabe zu ermöglichen.

 ■ Da die technische Geräteübergabe unter Zuhilfenahme von Werkzeugen und Hilfsmitteln mit nicht unerheblichem Gewicht  
vorgenommen wird, ist die Stellung dieser Sicherungsmaßnahmen durch den Anlageninstallateur unbedingt zu beachten.

 ■ Es finden keine Arbeiten in einer Höhe von über 3 Metern statt.
 ■ Die Arbeiten finden in einer Höhe über 3 Meter statt. Es stehen gem. UVV Gerüst und Sicherungsgurtzeug zur Verfügung.
 ■ Da das Rohrsystem gelötet wird, sind entsprechend den Vorschriften, bauseitige Brandschutzmaßnahmen abzuklären  

und vorzubereiten.
 ■ Nicht offizielle Maßnahmen führen zum Abbruch der technische Geräteübergabe.

Auftraggeber/Rechnungsempfänger

Name:

Ansprechpartner:

Faktura/Bestell-Nr.:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Fax:

Email:

Anlagenstandort

Name 1:

Name 2:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon/Fax:

Email:
Hinweis: REMKO wird dem Anlageninstallateur die Dichtheitsprüfung nach der gesetz-
lichen Verordnung (EU-VO 517/2014) im Rahmen eines Wartungsvertrages anbieten.
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Einsatztermin: Callnr.: Auftragsnr.:

Nur von REMKO auszufüllen

CHECKSERV AUFTRAG
Technische Geräteübergabe | VRF Klimasysteme

Großhandel:

Anlageninstallateur  Bitte komplett ausfüllen

Name: Email:

Adresse: Fax:

Ansprechpartner: Tel.: Techniker vor Ort: Tel.:

Art/Verwendung der Anlage:

Vor-Ort-Termin

Im Vorfeld der Installation empfehlen wir unseren kostenfreien Vor-Ort-Termin zur Klärung noch offener technischer Fragen.  
Dieser Termin umfasst die Besprechung des Rohrnetzes, Positionierung der Verteiler und Gerätekomponenten und klärt Fragen zum  
bauseitigen elektrischen Anschluss und der Kondensatabführung.

   Ich wünsche vor Montagebeginn den kostenfreien Vor-Ort-Termin. Bitte stimmen Sie einen Termin unter der 
       Telefonnummer    mit mir ab.

Kontakt 
Telefon: 05232 606-0 
Telefax: 05232 606-260 
E-Mail: info@remko.de

REMKO GmbH & Co. KG  |  Klima- und Wärmetechnik   -   Im Seelenkamp 12, 32791 Lage   -   Internet: www.remko.de

Kontakt Service 
Telefon: 05232 606-0  
Telefax: 05232 606-264  
E-Mail: service@remko.de 

Bankverbindung Sparkasse Detmold (BLZ: 47650130, BIC: WELA DE 3L XXX) 
Kontonummer: 5000807, IBAN: DE04 4765 0130 0005 0008 07 
Persönlich haftende Gesellschafterin REMKO Verwaltungsgesellschaft mbH 
Geschäftsführung: Toni Kratzel

Sitz der GmbH: 32791 Lage
HRB 3844, Amtsgericht Lemgo 
Sitz der KG: 32791 Lage
HRA 3152, Amtsgericht Lemgo

- Seite 1 von 2 -



Hiermit beauftragen wir die technische Geräteübergabe.

Für das Zustandekommen dieses Vertrages gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma REMKO. 

Ausgefüllt zurücksenden an:  Fax: +49 (0)5232 606-264  Email: checkserv@remko.de

CHECKSERV AUFTRAG
Technische Geräteübergabe | VRF Klimasysteme

Geräteaufstellung/bauseitiges Rohrsystem/Komponenten

 ■ Alle Anlagenkomponenten sind ordnungsgemäß montiert und ausgerichtet
 ■ Bitte verlegen Sie die Kältemittelleitungen mit größter Sorgfalt. Die Anschlüsse bis zur Ausführung des Anschlusses bitte unbedingt 

vor Eindringen von Fremdstoffen und Feuchtigkeit schützen! Deshalb die Leitungen nie mit einer Säge ablängen. Bitte benutzen Sie 
immer einen Rohrabschneider und bördeln Sie die Leitungsenden mit einem geeigneten Bördelwerkzeug.

 ■ Kältemittelleitungen sind ohne Querschnittsveränderungen (Knicke) verlegt.
 ■ Kältemittelleitungen wurden auf die passende Länge gekürzt und sind vor Schmutzeintrag geschützt.
 ■ Kältemittelleitungen wurden an die Innen- und Außengeräte angeschlossen.
 ■ Die Rohrleitungen wurden dampfdiffusionsdicht isoliert.
 ■ Kältemittelleitungen sind in die einzelnen Verteiler fachgerecht eingesteckt und zum Verlöten zugänglich gemacht.
 ■ Das mitgelieferte Zubehör (elektrische Komponenten) ist fertig montiert und angeschlossen.
 ■ Kondensatablauf wurde mit stetigem Gefälle verlegt (oder die Kondensatpumpen installiert). 

Anschlussherstellung/Vorbereitung der Anlagenkomponenten

Es müssen zur technischen Geräteübergabe alle elektrischen Anschlüsse erfolgt sein, um eine technische Geräteübergabe abzuschließen.

Elektrischer Anschluss

 ■ Elektrische Zuleitungen sind fachgerecht aufgelegt und geprüft (Drehfeld) unter Beachtung der VDE, örtlichen Vorschriften und der 
Herstellerangaben.

 ■ Alle elektrischen Verbindungsleitungen für Anlagenkomponenten (Innen-/Außengeräte, MCC Controller, Kabelfernbedienung, etc.) 
sind angeschlossen

Falls durch die Nichterfüllung von o.g. Punkten oder nicht durch REMKO zu verantwortende Gründe die technische Geräteübergabe 
nicht durchgeführt bzw. wie vorgesehen beendet werden kann oder zusätzliche Arbeiten anfallen, werden diese Mehrleistungen gemäß 
den gültigen REMKO CheckServ Verrechnungssätzen zusätzlich in Rechnung gestellt.

Bei Geräten bzw. Systemen wird keine Haftung für die ordnungsgemäße Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtan-
lage übernommen, sobald diese von Dritten vorgenommen wurde. Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere bei Durchführung der 
technischen Geräteübergabe durch den REMKO Kundendienst.
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Geräte  Seriennummer s. Typenschild am Außenteil/Innengerät  |  Ohne Seriennummer keine Bearbeitung!

Typ/SNR Außenteil:

Typ/SNR Innengerät: Typ/SNR Innengerät:

Typ/SNR Innengerät: Typ/SNR Innengerät:

Typ/SNR Innengerät: Typ/SNR Innengerät:

Typ/SNR Innengerät: Typ/SNR Innengerät:

Typ/SNR Innengerät: Typ/SNR Innengerät:

Typ/SNR Innengerät: Typ/SNR Innengerät:

Typ/SNR Innengerät: Typ/SNR Innengerät:

Typ/SNR Innengerät: Typ/SNR Innengerät:

Ort/Datum: Auftraggeber - Stempel/Unterschrift:
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Kontakt 
Telefon: 05232 606-0 
Telefax: 05232 606-260 
E-Mail: info@remko.de

REMKO GmbH & Co. KG  |  Klima- und Wärmetechnik   -   Im Seelenkamp 12, 32791 Lage   -   Internet: www.remko.de

Kontakt Service 
Telefon: 05232 606-0  
Telefax: 05232 606-264  
E-Mail: service@remko.de 

Bankverbindung Sparkasse Detmold (BLZ: 47650130, BIC: WELA DE 3L XXX) 
Kontonummer: 5000807, IBAN: DE04 4765 0130 0005 0008 07 
Persönlich haftende Gesellschafterin REMKO Verwaltungsgesellschaft mbH 
Geschäftsführung: Toni Kratzel

Sitz der GmbH: 32791 Lage
HRB 3844, Amtsgericht Lemgo 
Sitz der KG: 32791 Lage
HRA 3152, Amtsgericht Lemgo
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